
参考フロー図：商業用ガス給湯器
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SPN遠方用リモコン

　以後給水系統へ接続
（上水との縁切りが必要です）

　以後ガス配管へ接続

以後排水へ接続

昇温用熱源器 RUXC
給湯熱源器 RUXC
即湯ポンプユニット

排水桝
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ブレードホース

リモコン MC-78

安全弁

密閉式膨張タンク

自動エアー抜き弁

即湯リモコン

薬注装置

給湯　　…RUXC-V5002MZ + RUXC-V5002ZW×2
ろ過装置　　　…SPN-7S・11S・16S
ろ過保温(昇温)…RUXC（複数台）

減圧式逆流防止器

1500L非接触型電子式
水位制御装置

パッケージ型ろ過装置
SPN-7・11・16

吐水口

設備概要

浴槽システム参考図

ろ過装置仕様

①全自動運転　ろ過・逆洗・洗浄
②保温機能付
③薬液注入制御付

ろ過保温（昇温）用熱源器
給湯用即湯タイプ熱源器


